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Разработаны две рациональные диаграммы изме-
нения температуры продукта в аппарате воздушно-
го охлаждения (без ограничения скорости испол-
нительного органа электропривода и с ограничени-
ем скорости исполнительного органа электропри-
вода). Разработаны два задатчика интенсивности, 
формирующие рациональные диаграммы измене-
ния температуры продукта в аппарате воздушного 
охлаждения. Синтезирована система автоматиче-
ского регулирования температуры продукта в ап-
парате воздушного охлаждения 

In the article, we developed two rational diagram of 
temperature change of the product in the air-cooling 
machine (no speed limit and the executive body of the 
actuator with speed limits of the Executive Body Elec-
tric). We also developed two set points intensity, form-
ing a rational chart changes in product temperature in 
the apparatus of air-cooling. The system of automatic 
temperature control product in the air-cooling appa-
ratus is synthesized 
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 В аппаратах воздушного охлаждения вентиляторы обдувают пучки 
труб в которых движется продукт (жидкий или газообразный). Сложность 
управления аппаратами воздушного охлаждения обусловлена тем, что в 
них протекают сложные тепловые процессы, так как продукт на их входах 
имеет различные значения температуры и меняется температура окружа-
ющего воздуха. 

В настоящее время в различных отраслях промышленности аппараты 
воздушного охлаждения оснащают электроприводами переменного тока по 
системе «преобразователь частоты – асинхронный двигатель». Наличие та-
кой системы электропривода позволяет управлять температурой продукта 
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в аппарате воздушного охлаждения регулированием скорости исполни-
тельных органов вентиляторов с большей эффективностью, чем регулиро-
вание изменением количества работающих вентиляторов. Для реализации 
принципа управления температурой продукта в аппарате воздушного 
охлаждения за счет регулирования скорости исполнительных органов вен-
тиляторов требуется разработать систему автоматического управления 
(САУ) температурой продукта.  

Система автоматического управления температурой продукта в ап-
парате воздушного охлаждения представляет собой электротехнический 
комплекс, состоящий из задатчика интенсивности и системы автоматиче-
ского регулирования (САР) температуры продукта в аппарате воздушного 
охлаждения. 

Для аппаратов воздушного охлаждения разработаны две рациональ-
ные диаграммы изменения температуры продукта /1,2/: 

− с ограничением первой производной скорости исполнительного ор-
гана электропривода, состоящая из двух этапов; 

− с ограничениями скорости исполнительного органа электропривода 
и ее первой производной, состоящая из трех этапов. 
При изменении температуры продукта в аппарате воздушного охла-

ждения в соответствии с рациональной диаграммой, состоящей из двух 
этапов, от начального значения температуры на выходе аппарата вых.начθ  

до конечного значения температуры на выходе аппарата вых.конθ  возмож-

ны два варианта. 
Вариант 1. При выполнении условия вых.нач вых.конθ > θ  на первом 

этапе первая производная скорости исполнительного органа электропри-

вода равна максимально допустимому значению ( )1
допω ; на втором этапе 

первая производная скорости исполнительного органа электропривода 

равна максимально допустимому значению со знаком «минус» ( )1
доп−ω . 

Длительность первого этапа равна 1t ; длительность второго этапа равна 1t ∗ . 
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Электропривод сначала разгоняется от начального значения скорости ис-
полнительного органа начω  до максимального значения скорости исполни-

тельного органа maxω , а затем тормозится от максимального значения ско-

рости исполнительного органа maxω  до конечного значения скорости ис-

полнительного органа конω . 

Для диаграммы справедливы соотношения: 

1 ln 1
t t t

t e e e
∆ ∆ ∆

τ τ τ
  
  = τ ⋅ + ⋅ −  
   

; 

1 1t t t∆∗ = − ; 

( )1
max нач доп 1tω = ω + ω ⋅ , 

где ( )
кон нач

1
доп

t∆
ω − ω

=
ω

; 

вх вых.нач
нач ;

К
θ − θ

ω =

 
вх вых.кон

кон ;
К

θ − θ
ω =

 
вхθ  – значение температуры продукта на входе аппарата воздушного 

охлаждения; 

К – коэффициент пропорциональности между скоростью исполни-

тельного органа электропривода вентилятора и температурой 

продукта на выходе аппарата выхθ ; 

τ
 

– постоянная времени, характеризующая динамику тепловых пе-

реходных процессов в аппарате воздушного охлаждения. 

 

Диаграмма справедлива при выполнении условия  

max допω ≤ ω , 

где допω  – максимально допустимое значение скорости исполнительно-
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го органа электропривода. 

Вариант 2. При выполнении условия вых.нач вых.конθ < θ  на первом 

этапе первая производная скорости исполнительного органа электропри-

вода равна максимально допустимому значению со знаком «минус» ( )1
доп−ω ; 

на втором этапе первая производная скорости исполнительного органа 

электропривода равна максимально допустимому значению ( )1
допω . Дли-

тельность первого этапа равна 1t ; длительность второго этапа равна 1t ∗ . 

Электропривод сначала тормозится от начального значения скорости ис-

полнительного органа начω  до минимального значения скорости исполни-

тельного органа minω , а затем разгоняется от минимального значения ско-

рости исполнительного органа minω  до конечного значения скорости ис-

полнительного органа конω . 

Для диаграммы справедливы соотношения: 

1 ln 1
t t t

t e e e
∆ ∆ ∆

τ τ τ
  
  = τ ⋅ + ⋅ −  
   

; 

1 1t t t∆∗ = − ; 

( )1
min нач доп 1tω = ω − ω ⋅ , 

где ( )
нач кон

1
доп

t∆
ω − ω

=
ω

. 

Диаграмма справедлива при выполнении условия min0 ≤ ω . 

 

 

Аналитические зависимости температуры продукта на выходе аппа-

рата воздушного охлаждения выхθ  от времени t  при ее рациональном из-

менении за два этапа имеют следующий вид. 
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Этап 1. В интервале времени 10 t t≤ ≤  

( ) ( ) ( ) ( )1 1 1
вых вх нач доп доп доп

t

t K K K t K e
−

τθ = θ − ω ± ω ⋅ τ ω ⋅ ω ⋅ τ ⋅m m . 

Этап 2. В интервале времени ( )1 1 1t t t t ∗≤ ≤ +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
1 1

1 1
вых вх нач доп 1 доп 1

1
доп 2 .

t t t

t K K t K t t

K e e
−

− −
τ τ

θ = θ − ω ω ⋅ τ + ± ω ⋅ − ±

 
 ± ω ⋅ τ ⋅ − ⋅
 
 

m

 

В аналитических зависимостях температуры продукта на выходе ап-

парата воздушного охлаждения от времени верхние знаки соответствуют 

варианту первому (уменьшение температуры продукта), а нижние знаки – 

варианту второму (увеличение температуры продукта). 

Полученные аналитические зависимости температуры продукта на 

выходе аппарата воздушного охлаждения от времени позволяют перейти к 

разработке задатчика интенсивности, формирующего предлагаемую двух-

этапную диаграмму. 

При изменении температуры продукта в аппарате воздушного охла-

ждения в соответствии с рациональной диаграммой, состоящей из трех 

этапов, от начального значения температуры на выходе аппарата вых.начθ  

до конечного значения температуры на выходе аппарата вых.конθ  возмож-

ны два варианта. 

Вариант 1. При выполнении условия вых.нач вых.конθ > θ  на первом 

этапе первая производная скорости исполнительного органа электропри-

вода равна максимально допустимому значению ( )1
допω ; на втором этапе 

первая производная скорости исполнительного органа электропривода 

равна нулю; на третьем этапе первая производная скорости исполнитель-

ного органа электропривода равна максимально допустимому значению со 

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/86.pdf


Научный журнал КубГАУ, №76(02), 2012 года 

http://ej.kubagro.ru/2012/02/pdf/86.pdf 

6 

знаком «минус» ( )1
доп−ω . Длительность первого этапа равна 1t ; длитель-

ность второго этапа равна 2t ; длительность третьего этапа равна 1t ∗ . На пер-

вом этапе электропривод разгоняется от начального значения скорости ис-

полнительного органа начω  до максимально допустимого значения скоро-

сти исполнительного органа допω ; на втором этапе скорость исполнитель-

ного органа электропривода равна максимально допустимому значению 

допω ; на третьем этапе электропривод тормозится от максимального допу-

стимого значения скорости исполнительного органа допω  до конечного 

значения скорости исполнительного органа конω . 

Для диаграммы справедливы соотношения: 

( )
доп нач

1 1
доп

t
ω − ω

=
ω

;  

( )
доп кон

1 1
доп

t ∗
ω − ω

=
ω

;  

1

1
2

1ln .

1

t

t
et

e
∗

−
τ

τ

−
= τ ⋅

−

 

Диаграмма справедлива при выполнении условия 2 0t ≥ . 

Вариант 2. При выполнении условия вых.нач вых.конθ < θ  на первом 

этапе первая производная скорости исполнительного органа электропри-

вода равна максимально допустимому значению со знаком «минус» 

( )1
доп−ω ; на втором этапе первая производная скорости исполнительного ор-

гана электропривода равна нулю; на третьем этапе первая производная 

скорости исполнительного органа электропривода равна максимально до-

пустимому значению ( )1
допω . Длительность первого этапа равна 1t ; длитель-

ность второго этапа равна 2t ; длительность третьего этапа равна 1t ∗ . На пер-
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вом этапе электропривод тормозится от начального значения скорости ис-

полнительного органа начω  до нуля; на втором этапе скорость исполни-

тельного органа электропривода равна нулю; на третьем этапе электропри-

вод разгоняется от нуля до конечного значения скорости исполнительного 

органа конω . 

Для диаграммы справедливы соотношения: 

( )
нач

1 1
доп

t ω
=

ω
;  

( )
кон

1 1
доп

t ∗
ω

=
ω

;  

1

1
2

1ln .

1

t

t
et

e
∗

−
τ

τ

−
= τ ⋅

−

 

Диаграмма справедлива при выполнении условия 2 0t ≥ . 

Аналитические зависимости температуры продукта на выходе аппа-

рата воздушного охлаждения выхθ  от времени t  при ее рациональном из-

менении за три этапа имеет следующий вид. 

Первые этапы рациональных диаграмм изменения температуры про-

дукта в аппарате воздушного охлаждения одинаковые, поэтому аналитиче-

ские зависимости температуры продукта на выходе аппарата воздушного 

охлаждения выхθ  от времени t при ее рациональном изменении в интерва-

ле времени 10 t t≤ ≤  идентичны. 

 

 

 

Этап 2. В интервале времени ( )1 1 2t t t t≤ ≤ +  
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( ) ( ) ( )
1 1

1 1
вых вх нач доп 1 доп 1

t t t

t K K t K e e
−

− −
τ τ

 
 θ = θ − ω ω ⋅ ± ω ⋅ τ ⋅ − ⋅
 
 

m . 

Этап 3. В интервале времени ( ) ( )1 2 1 2 1t t t t t t ∗+ ≤ ≤ + +  

( ) ( ) ( ) ( ) ( )

( )
1 2 1 2

1 1
вых вх нач доп 1 доп 1 2

1
доп 1 1 .

t t t t t

t K K t K t t t

K e e e
− −

− − −
τ τ τ

θ = θ − ω ω ⋅ τ + ± ω ⋅ − − ±

  
  ± ω ⋅ τ ⋅ + − ⋅ ⋅
  

  

m

 

В аналитических зависимостях температуры продукта на выходе ап-

парата воздушного охлаждения от времени верхние знаки соответствуют 

варианту первому (уменьшение температуры продукта), а нижние знаки – 

варианту второму (увеличение температуры продукта). 

Полученные аналитические зависимости температуры продукта на 

выходе аппарата воздушного охлаждения от времени позволяют перейти к 

синтезу задатчика интенсивности для формирования предлагаемой трех-

этапной диаграммы. 

На кафедре электроснабжения промышленных предприятий Кубан-

ского государственного технологического университета при участии авто-

ра разработаны задатчики интенсивности (командоаппараты), формирую-

щие рациональные диаграммы изменения температуры продукта в аппара-

те воздушного охлаждения /3,4/. 

На рисунке 1 представлен командоаппарат, формирующий рацио-

нальную диаграмму изменения температуры продукта в аппарате воздуш-

ного охлаждения, состоящую из двух этапов. 

Силовая часть электропривода переменного тока без учета влияния 

электромагнитных процессов в цепях статора и ротора описывается диф-

ференциальным уравнением первого порядка и тепловые процессы в аппа-

рате воздушного охлаждения описываются дифференциальным уравнени-

ем первого порядка, поэтому в устройстве предусмотрено два интеграль-
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ных блока. Рациональная диаграмма изменения температуры продукта в 

аппарате воздушного охлаждения состоит из двух этапов, поэтому в 

устройство введены два канала с двумя блоками ограничения. В конце 

каждого из двух этапов происходят переключения в командоаппарате в 

функции температуры продукта на выходе аппарата. Для командоаппарата, 

формирующего рациональную диаграмму уменьшения температуры про-

дукта в аппарате воздушного охлаждения, на рисунке 1 все обозначения 

приведены без скобок. Для командоаппарата, формирующего рациональ-

ную диаграмму увеличения температуры продукта в аппарате воздушного 

охлаждения, на рисунке 1 присущие только ему обозначения приведены в 

скобках. 

На рисунках 2 и 3 представлен командоаппарат, формирующий ра-

циональную диаграмму изменения температуры продукта в аппарате воз-

душного охлаждения, состоящую из трех этапов. На рисунке 2 приведен 

основной блок, а на рисунке 3 – блок адаптации. 

Силовая часть электропривода переменного тока без учета влияния элек-

тромагнитных процессов в цепях статора и ротора описывается дифферен-

циальным уравнением первого порядка и тепловые процессы в аппарате 

воздушного охлаждения описываются дифференциальным уравнением 

первого порядка, поэтому в устройстве предусмотрено два интегральных 

блока. Рациональная диаграмма изменения температуры продукта в аппа-

рате воздушного охлаждения состоит из трех этапов, поэтому в устройство 

введены три канала с тремя блоками ограничения. В конце каждого из трех 

этапов происходят переключения в командоаппарате в функции темпера-

туры продукта на выходе аппарата. Для командоаппарата, формирующего 

рациональную диаграмму уменьшения температуры продукта в аппарате 

воздушного охлаждения, на рисунках 2 и 3 все обозначения приведены без 

скобок. Для командоаппарата, формирующего рациональную диаграмму 

увеличения температуры продукта в аппарате воздушного охлаждения, на 
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рисунках 2 и 3 присущие только ему обозначения приведены в скобках. На 

рисунке 3 четыре блока, изображенные пунктиром, предназначены только 

для командоаппарата, формирующего рациональную диаграмму уменьше-

ния температуры продукта в аппарате воздушного охлаждения. 

Система автоматического регулирования температуры продукта в аппарате 

воздушного охлаждения выполнена на базе САР скорости исполнительно-

го органа электропривода с частотным преобразователем и асинхронным 

двигателем. При этом использована система векторного управления элек-

троприводом, выполненная по принципу подчиненного регулирования ко-

ординат. Асинхронный двигатель является многоканальным объектом с 

перекрестными связями между каналами и с нелинейностями вида произ-

ведения нескольких переменных. Разделить переменные возможно при пе-

реводе модели асинхронного двигателя в систему координат, ориентиро-

ванную по вектору потокосцепления ротора двигателя /5/. В такой системе 

координат строится двухканальная система регулирования электропривода 

с независимым управлением потокосцепления ротора и электромагнитным 

моментом асинхронного двигателя /5/. 

Автором построена двухканальная система регулирования электро-

привода вентилятора аппарата воздушного охлаждения на основе серийно 

выпускаемого электропривода с частотным преобразователем и асинхрон-

ным двигателем по изложенной в /5/ методике. При этом передаточные 

функции САР скорости вентилятора по каналам управления и возмущения 

соответственно имеют вид: 

3 3 2 2
зс ос

( ) 1 1 ;
( ) 8 8 4 1
p

U р К Т р Т р Т рµ µ µ

ω
= ⋅

+ + +
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2 2

3 3 2 2
с

4 4( ) 2 ,
( ) 8 8 4 1

Т Т р Т рp
М р J Т р Т р Т р

µ µ µ

µ µ µ

+ω
= − ⋅ ⋅

+ + +
 

 

где ω  – угловая скорость электропривода вентилятора;  

зсU  – задающее напряжение контура скорости;  

сМ  – момент сопротивления электропривода; 

осК  – коэффициент отрицательной обратной связи по скорости; 

J  – момент инерции электропривода; 

Tµ  – некомпенсируемая постоянная времени. 

Предлагается внешний контур САР температуры продукта в аппара-

те воздушного охлаждения выполнить с пропорционально-интегральным 

регулятором температуры Рθ   

Рθ
Рθ Рθ

Рθ

1( ) ,рW р
р

τ +
= β ⋅

τ
 

 

где Рθβ  – динамический коэффициент Рθ ; 

Рθτ  – постоянная времени Рθ . 

При 

ос

оθ
;

8Р

Р

K
КК Тθ

µ

θ

τ β = ⋅ 

τ = τ 

 

передаточные функции САР температуры продукта в аппарате воздушного 

охлаждения имеют вид: 

вых
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4 4 3 3 2 2
вых

4 4 3 3 2 2
вх

64 64 32 8( ) ;
( ) 64 64 32 8 1

Т р Т р Т р Т рp
р Т р Т р Т р Т р

µ µ µ µ

µ µ µ µ

+ + +θ
=

θ + + + +
 

2 2 2
вых

4 4 3 3 2 2
с

8 8( ) 8 ,
( ) 164 64 32 8 1

Т Т р Т рp pК
М р J pТ р Т р Т р Т р

µ µ µ

µ µ µ µ

+θ τ
= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

τ ++ + + +
 

где зθU  – задающее напряжение контура температуры;  

оθК  – коэффициент положительной обратной связи по температуре. 

Следует обратить внимание, что задающее напряжение контура тока 

температуры зθU  подается на вход регулятора температуры Рθ  со знаком 

«минус». 

Передаточная функция САР температуры продукта в аппарате воз-

душного охлаждения по каналу управления имеет вид эталонной переда-

точной функции четвертого порядка с постоянной времени 8Тµ . 

 

Выводы 

Разработаны две рациональные диаграммы изменения температуры 

продукта в аппарате воздушного охлаждения без ограничения скорости 

исполнительного электропривода и с ограничением скорости исполни-

тельного органа электропривода. 

Система автоматического управления температурой продукта в ап-

парате воздушного охлаждения состоит из задатчика интенсивности, фор-

мирующего диаграмму изменения температуры продукта в аппарате воз-

душного охлаждения, и системы автоматического регулирования темпера-

туры продукта в аппарате воздушного охлаждения, отрабатывающей за-

данную диаграмму изменения температуры продукта в аппарате. 

Синтезированы два задатчика интенсивности, формирующие рацио-

нальные диаграммы изменения температуры продукта в аппарате воздуш-

ного охлаждения. 
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 Синтезирован внешний контур САР температуры продукта в аппара-

те воздушного охлаждения с пропорционально-интегральным регулятором 

температуры. 

Внедрение предлагаемой САУ температурой продукта в аппарате 

воздушного охлаждения позволит интенсифицировать процесс охлаждения 

продукта в аппарате. 
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